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Ogloszenie nr 540180620-N-2020 z dnia 18-09-2020 r.

Warszawa:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamo6wieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 584324-N-2020
Data: 11/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Komenda Stofeczna Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 01212648200000, ul. ul. Nowolipie 2,
00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. (47) 7238608 , e-mail
zamowienia(@ksp.policja.gov.pl, faks (47) 723-76-42.

Adres strony internetowej (url): www.policja.waw.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: [V
Punkt: 6.2.
W ogloszeniu jest: Data: 2020-09-21,godzina 11:00
W ogloszeniu powinno byé: Data: 2020-09-23,godzina 13:00

18.09.2020, 15:19



Warszawa, 18 wrzes$nia 2020r.

Wydziat Zamodwien Publicznych
Komendy Stotecznej Policji

dotyczy: postepowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej 139 000 EURO na ,Dostawy zasilaczy UPS”, Nr postepowania
W1ZP-4380/20/253/k.

Wydziat Zamédwien Publicznych KSP, dziatajgc w imieniu Zamawidjgcego, zgodnie z art.
38 ust. 1, 211 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U.z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.) informuje o pytaniach i udzielonych przez Zamawigjgcego odpowiedziach
oraz o dokonanych w nastepstwie udzielonych odpowiedzi zmianach Specyfikaciji Istotnych
Warunkdw Zamodwienia:

Pyt. 1 - Zadanie nr 2

Prosze o wyjasnienie parametru technicznego zadania 2 o ktdérym mowa w specyfikacji: moc
wyjsciowa 2900VA/2700W. Standardowym rozwigzaniem na rynku jest zastosowanie zasilaczy
awaryjnych o mocy 3000VA/2700W

Odp: Zamawigjgcy dopuszcza zasilacze o parametrach minimalnych podanych w zatgczniku nr
1 do SIWZ - ,,Opis przedmiotu zamdwienia", co oznacza, ze Wykonawca moze zaoferowad
parametry korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wprowadza nastepujgce zmiany SIWZ:

Z: ,Ladanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serwerdéw i urzadzeh sieciowych”

na: ,Zadanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serweréw i urzgdzen sieciowych o parametrach
minimalnych, nie gorszych niz."

Pyt. 2, Zadanie nr 1 Pozycja 7:

Lakres czestotliwosci wejsciowej: 45-65 Hz; Czy dopuszczalne jest 50/60 Hz +/- 3 (mieszczqce sie w
Poiskiej Normie PN-IEC 60038)

Odp: Zamawiagjgcy dokonat nastepujgcej zmiany w SIWZ:

z: Zakres czestotliwosci wejsciowej: 45-65 Hz

na: Zakres czestolliwosci wejSciowej: 50/60Hz +/- 3Hz

Pyt. 3, Zadanie nr 1 - Pozycja 11 : llo§¢ gniazd wyjSciowych: 4xCEE 7 (2xbackup + 2x normai); Czy
dopuszczalne jest 3x backup + 3x normal

Odp: Zamawiagjgcy dopuszcza zasilacze UPS o parametrach minimalnych, podanych w
zatgczniku nr 1 do SIWZ - ,,Opis przedmiotu zamdwienia”, co oznacza, ze Wykonawca moze
zaoferowac parametry korzystniejsze dia Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym Zamawidjacy wprowadza nastepujgce zmiany SIWZ:

z: ,Zadanie nr 1 - Zasilacz UPS do urzqdzen teleinformatycznych.”

na: ,Zadanie nr 1- Zasilacz UPS do urzadzen teleinformatycznych o parametrach minimalnych,
nie gorszych niz:"

Pyt. 4, Zadanie nr 1 - Pozycja 13: Czas tadowania baterii do 90% - max é godz; Czy
dopuszczaine jest 8h

Odp: Zomawigjgcy podirzymuje zapisy SIWZ. Wiekszos¢ dostepnych na rynku zasilaczy UPS
spetnia podany parametr, wymagany przez Zamawiajgcego.

Sporzgdzita: Pawet Matek- tel. 47 72 374683

Komenda Stoteczna Policji
Wydziat Zamdwien Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642



Pyt. 5, Zadanie nr 2 - Pozycja 6 : Zakres napiecia na wejsciu: 180-280V; Czy dopuszczalne jest
100 - 275V (mieszczqgce sie w Polskiej Normie PN-IEC 60038)
Odp: Zamawiajqgcy podirzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 6, Zadanie nr2 - Pozycja 11:  llod¢ gniazd wyjsciowych: 8 typu C13; Czy dopuszczalne jest
é6xC13 + 2C19 Lub poprzez podtgczenie dodatkowej listwy z gniazdami typu C13 (lub kable
przejsciowe z C19 na C13)

Odp: Zamawigjgcy podizymuje zapisy SIWZ. Zamawigjgcy wymaga jednolitego  typu
okablowania.

Pyt. 7, Zadanie nr 1: Zasilacz UPS do urzgdzen teleinformatycznych - wymagana moc wyjsciowa
wynosi  1200VA/720W. Wartodci te sugerujq, ze wspdtczynnik mocy powinien wynosi¢ 0,6. W
tabeli wymagan jest wartod¢ 1 prosze o informacje, ktéra wartos¢ jest obowigzujgca?

Odp: Zamawiajgcy dokonat nastepujgceej zmiany w zapisach SIWZ:

w Zadaniv nr 1, pozycjanr 8

z: Wspéiczynnik mocy PF=1

na: Wspoétczynnik mocy PF=0,6

Pyt. 8, Zadanie nr 1: Wymagajqg Panstwo zasilacz typu line-interactive o mocy wyjiciowej
1200VA/720W. Jednoczesnie w punkcie 8 specyfikacji wskazujg Panstwo wspdtczynnik mocy
(power factor) = 1 co jest sprzeczne z poczgtkowym opisem. Czy dopuszczg Panstwo zasilacz
{podobnie jak w czesci 2} o wspdtczynniku mocy 0,9 np.: 1000VA/900W?2

Odp: Zamawiagjgcy dokonat zmiany w zapisach SIWZ:

w Zadaniu nr 1, pozycja nr 8

z: Wspétczynnik mocy PF=1

na: Wspétczynnik mocy PF=0,6

Pyt. 9, Do zadania nr 1:

Zamawidjgcy wymaga zasilacza o mocy wyjsciowej: 1200VA/720W, a w parametize 8 wymaga
Wspdtczynnik mocy PF=1, czyli 1200VA/1200W czy parametr ten dotyczy wspdtczynnika mocy
wejsciowej?

Odp: Zamawiajgcy dokonat zmiany w zapisach SIWZ. Parametr dotyczy mocy wyjsciowe].

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wprowadza nastepujgce zmiany SIWZ:
w Zadaniu nr 1, pozycjanr 8

z: Wspélczynnik mocy PF=1

na: Wspétczynnik mocy PF=0,6

Pyt. 9. Do zadania nr 2:

Zamawigjgcy wymaga zasilacza o mocy wyjiciowej: 2900VA/2700W, a w parametrze 8 wymaga
Wspdtczynnik mocy PF=1, czyli 2900VA/2900W czy parametr ten dotyczy wspdtczynnika mocy
wejsciowej?

Czy zamawiagjqcy dopusci zasilacze o mocy wyijsciowej 3000VA/2700W?

Czy zamawiagjgcy dopusci zasilacze o mocy wyjsciowej 3000VA/3000W?2

Odp: Wspdtczynnik mocy PF=1 dotyczy mocy wyjsciowej. Zamawiajgcy dopuszcza zasilacze o
parametrach minimalnych, podanych w zatgczniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamdwienia.

W zwiqzku z powyzszym Zamawigjgcy wprowadza nastepujgce zmiany SIWZ:

z: ,Zadanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serwerdw i urzqgdzen sieciowych”

na: ,Zadanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serwerdw i urzqdzen sieciowych o parametrach
minimalnych, nie gorszych niz:"

Pyt. 10, Do zadania nr 1:
Przy parametrze 300 szt UPS :
Wpisany jest : Wspdtczynnik mocy PF=1; wg wszelkich réznych danych prawiditowy spdtczynnik
winien by¢ 0,6 { 2000VA=1200W)
Odp: Zamawiajgcy dokonat nastepujgcych zmian w SIWZ:
Sporzgdzita: Pawet Matek- tel. 47 72 37683 '

Komenda Stoteczna Policji

Wydziat Zamébwien Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642



w Zadaniu nr 1, pozycjanr 8
z: Wspétczynnik mocy PF=1
na: Wspéiczynnik mocy PF=0,6

Pyt. 11, Do zadania nr 1:

Przy parametrze 100 szt .

Wpisano wspdtczynnik mocy PF 1 0,9 przy T>30°) prawidtowy powinien by¢ PF = 0,9
(3000VA = 2700W)

Odp: Zamawiajgcy dopuszcza zasilacze o parametrach minimalnych podanych w zatgezniku nr
1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamodwienia, co oznacza, ze Wykonawca moze zaoferowad
parametry korzystniejsze dla Zamawiagjgcego.

W zwiqzku z powyzszym Zamawidgjgcy wprowadza nastepujgce zmiany SIWZ:

z: ,Zadanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serwerdw i urzgdzen sieciowych”

na: ,Zadanie nr 2 - Zasilacz UPS typu RACK do serweréw i urzqdzen sieciowych o parametrach
minimalnych, nie gorszych niz:"

Pyt. 12: Czy dostawa UPS-6w moze by¢ przez kuriera na adres jednej z jednostek lub komdrek
organizacyjnych Komendy Stotecznej Policji bez umieszczenia we wskazanym miejscu przez
Zamawiajgcego?

Odp. Zamawidjgcy poditrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 13. Czy kto§ ze Strony zamawidgjgcego musi by¢ obecny przy sporzgdzaniu protokotu
iloSciowego i protokotu jakosciowego? Czy mogq by¢ one przekazywane przez poczte email
lub kurierem? _

Odp: Tak ~ Rozdziat XVII, §3, pkt 4: ,W czynnosciach odbioru asortymentu wezmaq udziat osoby
upowaznione przez Strony. Ze strony Zamawiajgcego osobami upowaznionymi sq pracownicy
Sekcji VIl Wydziatu Teleinformatyki KSP, ktdrzy zostang wskazani w umowie wykonawcze."

Imianie podlegajg rownie? zapisy Rozdziatu X1. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA
OFERT SIWZ w pki 517, ktdre otrzymujq brzmienie:

5. Termin skiadania ofert uplywa w dniu_23.09.2020 r. o godzinie 13:00

7. Otwarcie ofert zloZzonych w terminie nastapi w dniu 23.09.2020 r. o godzinie 13:30”

Do ninigjszego pisma Zamawiajqcy zatgcza Zatgeznik nr 1 do SIWZ obejmujgey wprowadzone
zmiany w tym Zatgczniku.

Sporzqdzita: Pawet Matek- tel. 47 72 37683

& / el Komenda Stoteczna Policji
{; / W{ / Wydziat Zamdwien Publicznych
' f 00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642



