
 
 
 
 
 
 
  WZP-2540/10/105/Ł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(S I W Z) 
 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 125 000 euro 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą na:  
 
 

Dostawa UPS 60 kVA 

CPV:  31682530-4 

 
 

 

 
  
Opłata za SIWZ:  27,05 PLN brutto. 
 
Wadium:  3.680,00 PLN brutto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 22 października 2010r. zamieszczone  

w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 298465-2010 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  

zwana dalej „SIWZ” zawiera: 
 
 

Rozdział I Informacje ogólne 

Rozdział II Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia 

Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

Rozdział IV 

 

Rozdział V 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 

Rozdział VI Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych  

Rozdział VII Wymagana postać oferty 

Rozdział VIII Termin związania ofertą 

Rozdział IX Wadium 

Rozdział X Tryb udzielania wyjaśnień 

Rozdział XI Miejsce i termin składania ofert 

Rozdział XII  Wycofanie lub zmiana oferty  

Rozdział XIII Miejsce i termin otwarcia ofert 

Rozdział XIV Badanie ofert 

Rozdział XV Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny 

Rozdział XVI Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Rozdział XVIII Ogólne warunki umowy 

 
 

Załączniki do SIWZ: 

1. Załącznik Nr 1  Oferta Wykonawcy  

2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy oraz 24 ust.1 

3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie 
zamówienia z art. 22 ust. 1 Ustawy 

4. Załącznik Nr 4 
Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o przyznanie 
zamówienia z art. 24 ust. 1 Ustawy 

5. Załącznik Nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące norm i oznaczeń 

6. Załącznik Nr 6 Opis przedmiotu zamówienia 

7. Załącznik Nr 7 
Tabela zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami 
Zamawiającego  
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I.    INFORMACJE OGÓLNE  

1. Zamawiający: KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI  
2. Siedziba Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować na 

adres: Komenda Stołeczna Policji,  
Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 

z dopiskiem: Dostawa UPS  60 kVA oraz wskazaniem numeru  referencyjnego: WZP-2540/10/105/Ł. 
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza moŜliwość prowadzenia korespondencji  

w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu (z zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w ustawie). 
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania wszelkiej 

korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). W przypadku braku potwierdzenia, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca otrzymał korespondencję w dniu 
przekazania przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia moŜliwości odbierania korespondencji za pośrednictwem 
faksu przez całą dobę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o kaŜdej zmianie numerów faksowych, 
słuŜących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania. 

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną  
procedurą  jest: Agnieszka Krawczyk,  nr tel.: (022) 60 386 08, faks: (022) 60 376 42. 

9. Zamawiający nie udziela Ŝadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień, w zakresie, o których mowa w art. 
38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy. 

10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane  w złotych polskich (PLN). 
11. Wykonawca poniesienie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŜeniem oferty.  

 
II.   PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWI ENIA:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułowego, obiektowego zasilacza UPS o mocy minimalnej  

60 kVA wraz z wyposaŜeniem, zwanego w dalszej części SIWZ „urządzeniem”.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. 
3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

a)   przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi urządzenia z uwzględnieniem diagnostyki stanów 
awaryjnych i zasad postępowania na wypadek awarii dla minimum 2 pracowników Zamawiającego 
– w miejscu uzgodnionym przez Strony;  

 b)   bezpośredniego uczestniczenia w instalacji oraz pierwszym uruchomieniu urządzenia, polegającego 
na nadzorze włączenia urządzenia do sieci obiektu i uruchomienia urządzenia.  

4. Zamawiający wymaga, aby urządzenie było umieszczone w oryginalnych opakowaniach  producenta 
oraz zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający jego uszkodzenie podczas transportu lub rozładunku. 

5. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z produkcji seryjnej, wyprodukowane nie 
później niŜ 12 miesięcy przed terminem składania ofert, być wolne od wad uniemoŜliwiających jego 
uŜycie zgodne z przeznaczeniem oraz odpowiadać co najmniej minimalnym wymaganiom wskazanym 
przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ. 

6. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało oznaczenie CE oraz było wyprodukowane 
zgodnie z normą ISO 9001 lub równowaŜną. 

7. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na urządzenie jednakŜe nie krótszej niŜ 
gwarancja producenta. Jeśli okres gwarancji udzielonej przez producenta będzie dłuŜszy niŜ okres 
gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, wiąŜący dla Stron będzie okres gwarancji udzielanej przez 
producenta. Początkowy termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez strony bez zastrzeŜeń 
ilościowego protokołu odbioru. 

8. Wykonawca będzie odpowiadał z tytułu rękojmi  za wady w dostarczonym urządzeniu w okresie 
minimum  12 miesięcy licząc od daty podpisania przez strony bez zastrzeŜeń ilościowego protokołu 
odbioru. 

9. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 grudnia 2010r.  

10. Miejsce realizacji zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie przy ul. Kościelnej 3. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
12.  Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 
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III.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
 

       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:  
A.   spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,  
B.   nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 

 

 
IV. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:  
 

A.  W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w Rozdz. III lit. A SIWZ, Wykonawca złoŜy 
następujący dokument: 

1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy; 
B.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdz. III lit. B Wykonawca  

złoŜy: 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 

 
 
 

V. INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH 
SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGA Ń OKREŚLONYCH PRZEZ 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 

W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego, 
określonym Rozdziale II,  pkt 1, 5, 6 SIWZ oraz Załączniku Nr 6 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć do oferty: 

1. Oświadczenie, Ŝe oferowane urządzenie posiada oznaczenie CE oraz spełnia normę ISO 9001. 

2..Wypełnioną i podpisaną Tabelę zgodności oferowanego urządzenia z. wymaganiami Zamawiającego. 

3...Specyfikację ilościowo-rzeczową oferowanego urządzenia z wyszczególnieniem wszystkich 
elementów wchodzących w skład urządzenia ze wskazaniem modelu/typu i producenta. 
(Dołączona specyfikacja będzie stanowiła załącznik do umowy i podstawę do dokonania ilościowego 
odbioru przedmiotu zamówienia). 

4.  Opis techniczny oferowanego urządzenia. 

VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTO ŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ   
.DOŁĄCZONYCH:  

 

1.   Wykonawca wraz z ofertą (wzór Oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) jest zobowiązany złoŜyć: 
a. Tabelę zgodności oferowanego urządzenia, o której mowa w Rozdz. V  pkt 2  (wzór - Załącznik nr 7 

do SIWZ); 
b. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1 (wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ); 

     c.  Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 1 (wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ); 
     d.  Dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2; 
     e.  Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. V  pkt 1 (wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ); 
     f.  Specyfikację ilościowo-rzeczową, o której mowa w Rozdz. V  pkt 3; 
     g. Opis techniczny, o którym mowa w Rozdz. V  pkt 4. 

h. dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niŜ w pieniądzu (np. gwarancja 
bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu naleŜy umieścić  
w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania… (nr referencyjny……….)”, 
dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę; 

       i.  pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 SIWZ – jeŜeli   
dotyczy. 

 

2.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają: 
     a.  kaŜdy z wykonawców: 

a1. Dokument wymieniony w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ;  
a2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV lit B pkt 1 (wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ);  
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   b. wspólnie:  
b1. Tabelę, o której mowa w pkt 1 lit. a, 
b2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. e; 

 b3. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV lit A pkt 1 (wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ); 
 b4.  Specyfikację ilościowo-rzeczową, o której mowa w Rozdz. V  pkt 3;  
 b5.  Opis techniczny, o którym mowa w Rozdz. V pkt 4; 
 b6.  Dokument, o którym mowa w pkt 1 li.h; 
b7. Pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 SIWZ –  

…jeŜeli dotyczy. 
3. Wykonawca, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej                    

Polskiej,  zamiast dokumentów,  o których mowa w: 
Rozdz. IV lit. B pkt 2) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy  przed terminem składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania 
osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu,  
o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2) SIWZ, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
 

  VII.   WYMAGANA POSTA Ć OFERTY 
 

1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.   
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami musi być sporządzona w języku polskim.  

W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym, Zamawiający wymaga 
dołączenia do kaŜdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. 

3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami 
były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub 
osobę/osoby upowaŜnioną/upowaŜnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną 
upowaŜnioną osobę przez Wykonawcę. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie 
będzie wynikać, iŜ osoba podpisująca dokumenty jest upowaŜniona do występowania w imieniu 
Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego 
reprezentowania (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku, gdy 
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału 
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest 
w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z 
pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.  

4. Wszystkie dokumenty powinny być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem pełnomocnictwa. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 
1817) Zamawiający Ŝądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy 
przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.  

5. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty  zostały parafowane zgodnie zasadami 
reprezentacji. 

6. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemoŜliwiający wypadnięcie 
kolejno ponumerowanych Stron. 

7. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym  
 i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią            
Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu oraz oznaczyć jako: „OFERTA”.  

8. W przypadku zastrzeŜenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umoŜliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów 
art. 8 ust.3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako 
osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty). 

9. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 
prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy. 
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VIII.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy) 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy. 
 

IX.  WADIUM:  

1. Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 3.680,00 zł. 
2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem 

terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI. 
3. Zabezpieczenie wadialne moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
1)   pieniądzu –  przelewem na rachunek Zamawiającego:  64 1010 1010 0056 5613 9120 0000     

 W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w pieniądzu, decyduje data i godzina 
uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego. 

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  
z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 

3)   gwarancjach bankowych, 
4)   gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia                  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4.  Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, Ŝe 

nieodwołalnie, na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu 
przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w  ust. 5 Ustawy, następuje jego bezwarunkowa 
wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeŜeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do 
Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. 

5.    Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.  
 

X.   TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ: 
 

1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.  
3. Pytania naleŜy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ, zgodnie z formą określoną  

w  Rozdz. I pkt 4  SIWZ. 
4. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące 

naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego. 
 
 

  XI.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT : 

1. Miejsce składania ofert: 
Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP Warszawa,  
ul. Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00. od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą 
(pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 3 listopada 2010 r. o godz. 1100 
3. Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 
 
 

XII.   WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:  

1.  Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma 
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

2.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich samych zasad, jak składana 
oferta, tj. (zgodnie z pkt 7, Rozdziału VII SIWZ) lecz oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperta 
oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie załączona do 
oferty Wykonawcy. 

3.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez 
złoŜenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian. JeŜeli 
powiadomienie będzie złoŜone w kopercie, kopertę naleŜy oznaczyć napisem „WYCOFANIE”. 
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XIII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:  

1. Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu  3 listopada 2010 r. o godz. 1130 
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni 

zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną  
w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do 
miejsca otwarcia ofert.  

3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych: 
a. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty; 
b. Ceny ofert brutto w PLN; 

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy 
protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek. 

 

XIV. BADANIE  OFERT:  
 

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 
Ustawy. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a)  oczywiste omyłki pisarskie, w tym: jeŜeli cenę oferty brutto w PLN podano rozbieŜnie słownie  
      i liczbą, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano zapis odpowiadający cenie podanej liczbą; 
b)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

.oferty, 
         - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

3. . Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy   okoliczności 
wskazane w art. 24 Ustawy. 

4.    Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych 
w art. 89 Ustawy.  

 
 

XV.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZ ENIA CENY:  
 

1. Cenę oferty brutto w PLN stanowi cena zaoferowanego urządzenia w PLN  brutto, spełniającego 
wymagania określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ, przy uwzględnieniu kosztów: 

a) transportu do obiektu określonego w Rozdz. II ust. 10 SIWZ oraz rozładunku do miejsc 
wskazanych przez Zamawiającego; 

b) przeszkolenia minimum 2 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi 
urządzenia z uwzględnieniem diagnostyki stanów awaryjnych i zasad postępowania na wypadek 
awarii; 

c) bezpośredniego uczestniczenia w instalacji oraz pierwszym uruchomieniu urządzenia, 
polegającego na nadzorze włączenia urządzenia do sieci obiektu i uruchomienia urządzenia 

d)  pozostałych kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym wszelkich opłat i podatków. 

4. JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

5. Oferowana cena w Ofercie Wykonawcy musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
(groszy).  

6. JeŜeli zostaną złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający, na mocy art. 91 ust. 5 Ustawy wezwie 
wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonych przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych, spełniających wymagania określone w art. 91 ust. 6 Ustawy. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryterium wyboru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną 
brutto w PLN za realizację zamówienia, tzn. taka która zajmie pierwszą pozycję w kryterium ceny – 
znaczenie 100%. 
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XVI. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO:  

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych  
w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaŜe datę i miejsce podpisania umowy.  

2. W przypadku udzielenia zamówienia: 
a)  wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed 

podpisaniem umowy moŜe Ŝądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 
b) Wykonawcy, który jest osoba fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy moŜe Ŝądać 

dokumentu potwierdzającego uprawnienie do jego reprezentowania (np. zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej). 

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wartości umowy, stanowiącej cenę oferty wybranego Wykonawcy. Zabezpieczenie powinno być 
wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu 
ustawowego rękojmi (12 miesięcy). 

4. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 
1)   pieniądzu –  przelewem na rachunek Zamawiającego:  64 1010 1010 0056 5613 9120 0000 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  

  z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
3)   gwarancjach bankowych, 
4)   gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia                  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5.  Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci: 

1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego, 
3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów. 
6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy winno zawierać 

stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty  
z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa 
wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeŜeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do 
Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. 

7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy odpowiednio: 
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru, 

o którym mowa w § 2 ust. 6  i po uznaniu przez Zamawiającego, Ŝe umowa została naleŜycie 
wykonana,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi,  
o którym mowa w pkt 3. 

 
 

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

 

Wykonawcy a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują 
środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.  

 
 
XVIII.  OGÓLNE WARUNKI UMOWY:  

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niŜej ogólnych jej warunków:
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§ 1. 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa obiektowego, modułowego zasilacza UPS o mocy minimalnej 60 kVA 

wraz z wyposaŜeniem, zwanego dalej w umowie „urządzeniem”, zgodnego ze szczegółowym opisem 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy (sporządzonym na podstawie Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia oraz Tabeli zgodności, stanowiących załączniki do SIWZ i Oferty Wykonawcy) oraz 
Załącznikiem Nr 2 do umowy (sporządzonym w oparciu o specyfikację ilościowo-rzeczową dołączoną do 
Oferty Wykonawcy). 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) przeprowadzenia szkolenia dla minimum 2 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego  

z zakresu obsługi urządzenia z uwzględnieniem diagnostyki stanów awaryjnych i zasad 
postępowania na wypadek awarii, w miejscu uzgodnionym przez Strony, co zostanie 
potwierdzone protokołem ze szkolenia; 

b) bezpośredniego uczestniczenia w instalacji oraz pierwszym uruchomieniu urządzenia, 
polegającego na nadzorze włączenia urządzenia do sieci obiektu i uruchomienia urządzenia, co 
zostanie potwierdzone protokołem z pierwszego uruchomienia. 

 

3. Strony ustalają cenę za urządzenie w kwocie ……………… PLN brutto (zgodnie z Ofertą Wykonawcy). 

4. W cenie wskazanej w ust. 3 Wykonawca uwzględni koszt: 

a) czynności, o których mowa w ust. 2; 

b) transportu urządzenia do obiektu wskazanego w § 2 ust. 2 oraz rozładunku do miejsc wskazanych 
przez Zamawiającego; 

c) pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT. 

5. Płatność w PLN za zrealizowany przedmiot umowy zostanie dokonana na rachunek wskazany przez 
Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej 
zgodnie z § 2 ust. 10. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie niezapłacenia faktury VAT 
w terminie, o którym mowa w ust. 5. 

7. Zamawiający nie wyraŜa zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich. 

 
§ 2. 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zapisu ust. 6 i 8,  

w terminie do dnia 15 grudnia 2010r. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8.00 – 15.00) do obiektu Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przy ul. Kościelnej 3. 
3. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczone urządzenie: 

a)   posiada oznaczenie CE; 
b)  zostało wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 lub równowaŜną (zgodnie z oświadczeniem  

Wykonawcy); 
c)  jest fabrycznie nowe, wolne od wad uniemoŜliwiających jego uŜycie zgodne z przeznaczeniem,  

.pochodzi z produkcji seryjnej oraz zostało wyprodukowane nie później niŜ.12 miesięcy przed 

.terminem składania ofert. 
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenie było umieszczone w oryginalnym opakowaniu 

producenta, na którym umieszczone będą niŜej wymienione informacje; 
a) producent, nazwa, typ/model; 
b) numer katalogowy/seryjny. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do urządzenia kompletu dokumentacji, sporządzonej  
w języku polskim, zawierającej: 

             a)  karty gwarancyjne; 
b)  zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne producenta zawierające: 

- wartości zabezpieczeń elektrycznych, 
- przekroje kabli zasilających, 
- sposób ustawienia urządzenia w tym zachowanie minimalnych odległości od ścian, 
- rodzaje i długość kabli połączeniowych, 
- maksymalne i minimalne wartości temperatury i wilgotności, w których moŜe być eksploatowane  
..urządzenie.(ze wskazaniem wartości optymalnych); 
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c)  instrukcję obsługi i eksploatacji urządzenia w języku polskim zawierającą: 

- zasady obsługi i eksploatacji, 
- wykaz i zasady wykonania czynności konserwacyjnych okresowych pomiarów kontrolnych 
...parametrów.techniczno-eksploatacyjnych urządzenia, 
- opis podstawowych zasad diagnostyki w sytuacjach awaryjnych, 
- podstawowe zasady bhp przy obsłudze urządzenia; 

 

d)  wykaz czynności serwisowych zawierający: 
- opis urządzenia i jego modułów, schematy elektryczne ze wskazaniem waŜnych punktów 
...regulacyjnych, 
- metodykę diagnostyki w stanach awaryjnych, 
- zasady wykonywania napraw urządzenia na poziomie wymiany modułów i podzespołów, 
- zasady wykonywania okresowych kontroli i regulacji parametrów urządzenia łącznie z opisem 
..czynności.niezbędnych do regulacji parametrów urządzenia podczas wymiany baterii. 

 

6. Strony ustalają, Ŝe odbiór urządzenia przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 
              a) etap I – potwierdzony jakościowym protokołem odbioru, polegający na sprawdzeniu 

poprawności działania urządzenia po jego uruchomieniu – na koszt i ryzyko Wykonawcy –  
w środowisku testowym, którym dysponuje lub moŜe dysponować Wykonawca, na terenie m.st. 
Warszawy. 

       b)  etap II – dokonany po zrealizowaniu dostawy do miejsca wskazanego w ust 2, potwierdzony 
ilościowym protokołem odbioru, polegający na sprawdzeniu zgodności dostarczonego 
urządzenia ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do 
umowy (sporządzonym na podstawie Załącznika Nr 6 do SIWZ) oraz Specyfikacją ilościowo-
rzeczową, będącą Załącznikiem Nr 2 do umowy.  

7. W czynnościach odbioru na kaŜdym z etapów wezmą udział upowaŜnieni przedstawiciele Stron. 
8. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego odpowiednio o: 

a) gotowości do odbioru jakościowego; 
b) dokładnym terminie dostarczenia urządzenia, 

        z dwudniowym (dni robocze) wyprzedzeniem na numer faksu Zamawiającego: (22) 603-74-35. 
9.   W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru na którymkolwiek z etapów, Ŝe urządzenie nie 

spełnia wymagań określonych w umowie lub załącznikach do umowy, Wykonawca w terminie 2 dni 
roboczych licząc od dnia sporządzenia protokołu braków - jednak nie później niŜ w terminie wskazanym 
w ust. 1 – zobowiązany będzie do ich uzupełnienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

10. Podpisane przez Strony bez uwag protokoły, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a) oraz ust. 6 lit a i b, 
stanowić będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

 
§ 3. 

 
1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady sprzętu w okresie …….… (min.12) miesięcy licząc od 

daty podpisania ilościowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 6 lit. b). Zamawiający moŜe 
wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezaleŜnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

2. Wykonawca udziela ……….. (min. 36) miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenie – zgodnie z ofertą 
Wykonawcy.  Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna, bez Ŝadnych wyłączeń i obejmuje wady 
jakościowe, w tym wady ukryte, stwierdzone podczas uŜytkowania, z wyjątkiem mechanicznych 
uszkodzeń, do powstania których przyczynił się uŜytkownik korzystając z urządzenia w sposób niezgodny 
z instrukcją. W przypadku rozbieŜności lub sprzeczności dokumentu gwarancyjnego z postanowieniami 
umowy, dla Stron wiąŜące będą postanowienia niniejszej umowy.  

3.  W przypadku, gdy gwarancja producenta na urządzenie będzie dłuŜsza od gwarancji udzielonej  przez 
.Wykonawcę, wiąŜący dla Stron będzie okres gwarancji udzielonej przez producenta. 

4.  Początkowy termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Strony bez uwag  protokołu odbioru,   
 o którym mowa w § 2 ust. 6 lit. b). 

5.  W przypadku stwierdzenia podczas uŜytkowania w okresie gwarancji wad jakościowych  
dostarczonego urządzenia lub elementu wchodzącego w jego skład (z wyłączeniem akumulatorów), 
uniemoŜliwiających jego uŜycie zgodne z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej 
naprawy w terminie 21 dni roboczych licząc od przekazania przez Zamawiającego reklamacji złoŜonej 
zgodnie z  ust. 11. Okres gwarancji ulega wydłuŜeniu o czas naprawy. W przypadku braku moŜliwości 
naprawy zareklamowanego urządzenia/elementu, Wykonawca w terminie wskazanym w zdaniu 
pierwszym wymieni zareklamowane urządzenie/element na nowy, wolny od wad, posiadający parametry 
nie gorsze niŜ wskazane w Załączniku Nr 1 do umowy. Zapis ust. 2 i 3 stosuje się. 
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6.  W przypadku stwierdzenia podczas uŜytkowania w okresie gwarancji wad jakościowych  
dostarczonych akumulatorów, Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnej wymiany na nowe, wolne 
od wad, o parametrach technicznych nie gorszych niŜ podlegających wymianie -  w terminie 5 dni 
roboczych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego reklamacji złoŜonej zgodnie z  ust. 11. Zapis 
ust. 2 i 3 stosuje się. 

7. W przypadku braku moŜliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego urządzenia/elementu, Wykonawca 
na swój koszt i ryzyko dostarczy i zainstaluje urządzenie lub element zastępczy, których poziom 
funkcjonalności i parametry techniczne nie będą gorsze niŜ podlegających naprawie.  

8.  W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie naprawy, o której mowa w ust. 5, w terminie 2 dni 
roboczych liczonych od dnia przekazania reklamacji lub nie dostarczy elementu zastępczego w terminie 
wskazanym w reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy innemu podmiotowi 
na koszt Wykonawcy. 

9.  W przypadku trzykrotnej naprawy urządzenia lub tego samego elementu w okresie gwarancji, jeŜeli nadal 
wykazuje on wady, Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych licząc od zgłoszenia czwartej reklamacji, na 
własny koszt i ryzyko wymieni całe urządzenie lub element na nowy, wolny od wad, o parametrach 
technicznych nie gorszych niŜ wskazane w Załączniku Nr 1 do umowy. 

10.  W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów technicznych 
oraz okresowej konserwacji urządzenia w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta określonymi  
w karcie gwarancyjnej i wykazem czynności serwisowych, o których mowa w § 2 ust. 5 lit. d). 

11.  Reklamacje Zamawiający przekazywać będzie pisemnie (dopuszczalna droga faksowa) w dni robocze  
(od poniedziałku do piątku) w godz. 800 - 1600 na adres …………………….. i/lub nr faksu: ……………. . 

 
§ 4. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary: 
a) 10 % ceny, o której mowa w § 1 ust. 3, w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąŜe umowę 

(wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  
b) 10 % ceny, o której mowa w § 1 ust. 3, w przypadku rozwiązania (wypowiedzenia umowy lub 

odstąpienia) przez Wykonawcę umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej z przyczyn nie 
leŜących po stronie Zamawiającego; 

c) 1 % ceny, o której mowa w § 1 ust. 3, za kaŜdy dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia 
terminu dostawy wskazanego w § 2 ust. 1; 

d) 0,1 % ceny, o której mowa w § 1 ust. 3, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminach 
określonych odpowiednio w § 2 ust. 9, § 3 ust. 5-6 i ust. 8-9. 

2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. c) lub d) nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku wykonania umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeŜeli szkoda 
przewyŜszy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktury. 
 
          § 5.  
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w całości lub  
w niezrealizowanej części z naliczeniem kary przewidzianej w § 4 ust. 1 lit. a)  w przypadku: 

a) niedostarczenia urządzenia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 – zapisu § 4 ust. 1 lit c) nie stosuje 
się;   

b) przekroczenia o 2 dni robocze terminu, o którym mowa w § 2 ust. 9 – zapisu § 4 ust. 1 lit. d) nie 
stosuje się. 

3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wydłuŜenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku braku 
moŜliwości dotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego. 

4. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność. 

5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.  

6.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.     
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      § 6. 

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy stanowiące 
10 % wartości, o której mowa w § 1 ust. 3,  na pełny okres realizacji umowy, z uwzględnieniem 
ustawowego okresu rękojmi. 

2. Wartość   zabezpieczenia,  o   którym   mowa   w  ust.1,  wynosi  …......  PLN brutto. 
3. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony bez 

uwag protokołu odbioru przedmiotu umowy i po uznaniu przez Zamawiającego, Ŝe umowa została 
naleŜycie wykonana, pozostawiając 30% wartości, o której mowa w ust. 2, jako zabezpieczenie roszczeń  
z tytułu rękojmi. Zwrot 30% wartości zabezpieczenia nastąpi w terminie nie przekraczającym 15 dni po 
upływie ustawowego okresu rękojmi (12 m-cy).  

   

     § 7. 

       Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania. 
 
 

     § 8. 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 
polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeksu cywilnego. 

        

      § 10. 

   

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze 
Stron. 

 
  

ZAMAWIAJ ĄCY                                                           WYKONAWCA 
 

a  

Załącznik do umowy: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 
 
Halina Zonko – .................................................... 

Marta Gawracz                           – .................................................... 

Agnieszka Krawczyk – .................................................... 

Marek Sroka – .................................................... 

Janusz Nowacki  –  ...................................................  

Wiesław Zaborski              –  ................................................... 

Andrzej Baciński                        –  ................................................... 
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Z a łąc zn i k  N r  1  do  S IW Z 
 

 
OF ERTA WYKONAW CY  

 
 
 
Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): 
________________________________________________________________________________________ 
Adres ___________________________________________________________________________________ 
Nr telefonu i faksu ________________________________________________________________________ 
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _____________________________                                                                                               
________________________________________________________________________________________ 
Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: ___________________________________________ 

 

 
Komenda Stołeczna Policji 
Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 
 

 
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
UPS  60 kVA o numerze referencyjnym postępowania WZP-2540/10/105/Ł: 

I.  Oferujemy dostawę urządzenia: producent………………………., typ/model……………...…………  

    za cenę oferty brutto*:……………..………………………….………………………………..………..PLN,  
      słownie:........................................................................................................................................... PLN brutto.  
 

II.    Oświadczamy, Ŝe: 
1. dostawa urządzenia zrealizowana zostanie w terminie do dnia 15 grudnia 2010r.   
2.  udzielamy …………..….. (min. 12 miesięcy) rękojmi na urządzenie 
3.  udzielamy …………..….. (min. 36 miesięcy) gwarancji na urządzenie, 
 

4. oferowane urządzenie spełnia wymagania i parametry techniczne określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ, 
5. zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, 
6. zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane  

i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam 
określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

7. uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu 
składania ofert, 

8. zobowiązujemy się potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego **.  
 
III. Informujemy, Ŝe: 
1. zamówienia i reklamacje naleŜy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 800-1600  

na adres: …………………………………………………..…………., Nr faksu: ………………………… , 
2. dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy*** który realizować będzie 

część zamówienia obejmującą:………………….. …………………………………………………...….… .     
 
            
                         PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY 
 
                       ____________________________________ 

 
 
________________________ 
*      Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
**     W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  iŜ dniem otrzymania  

..korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego. 
***  Niewła ściwe skreślić (w przypadku niedokonania skreślenia, Zamawiający uzna za obowiązujący pierwszy wariant zdania). 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
…………………………………………… 

     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę UPS  60 kVA 
(WZP-2540/10/105/Ł): 
 
 
ja ………………………………………………………………………………………………….……….…... 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
(imię i nazwisko) 

ja…………………………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………..………….... 
(imię i nazwisko) 

reprezentując firmę 
………………………………………………………………………………..……….......................................... 

(nazwa firmy) 

…………………………………………………………………………………………..……………..………… 

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upowaŜniony(-ni) na piśmie 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................................. 

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, Ŝe: 
 
1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, 

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.  
 
 
 
 
Data …………………………………. 
 
Podpisy osób upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy: 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY 

 

……………………………………………… 
 
 
 
_________________ 
* niepotrzebne skreślić 
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Z a łąc zn i k  N r  3  do  S IW Z 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ  
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA 

 
My niŜej podpisani reprezentujący Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o przyznanie  zamówienia 

na dostawę UPS  60 kVA (WZP-2540/10/105/Ł): 
 
 
 
1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia. 
2. Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do 
oferty. 

3. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.  
 
 

Nazwa firmy Imi ę i nazwisko osoby upowaŜnionej do 
złoŜenia oświadczenia 

Data Podpis 

 
(………………) 

 

 
(………………) 

 
(………………) 

 
(………………) 

 
(………………) 

 

 
(………………) 

 
(………………) 

 
(………………) 

 
(………………) 

 

 
(………………) 

 
(………………) 

 
(………………) 

 
 
 
 
Podpis/podpisy osób upowaŜnionych do podpisania oferty      ___________________________________ 
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Z a łąc zn i k  N r  4  do  S IW Z 
 
 
 
 
 

………………………….……………………… 
 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCEGO  SIĘ  

O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA 

 
 

       Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę UPS  60 kVA (WZP-2540/10/105/Ł): 

 
 
ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….….  

 (imię i nazwisko) 

   

reprezentując firmę 
………………………………………………………………………………..………...................................... 

(nazwa firmy) 

…………………………………………………………………………………………..……………..……… 

jako  wpisany w rejestrze lub upowaŜniony na piśmie 
………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.  
 
 
 
 
Data …………………………………. 
 
Podpisy osób upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy: 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY 

 

……………………………………………… 
 
 
 

 

 

 
 
 



Dostawa UPS 60  kVA 
WZP-2540/10/105/Ł 

      

17

 
 
 

Z a łąc zn i k  N r  5  do  S IW Z 
 

 
…...................................................................                                                            
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę UPS 60 kVA (WZP-2540/10/105/Ł), 

oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas urządzenie: 

 

1. jest oznakowane znakiem CE, 

2. jest wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 lub równowaŜną ……………………..………… * 

 
 

 
 

 

    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY 

 

……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
* w przypadku posiadania normy równowaŜnej, wpisać jej nazwę 
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Z a łąc zn i k  N r  6  do  S IW Z 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
I.  Przedmiot zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułowego obiektowego zasilacza UPS o mocy minimalnej  

60 kVA wraz z wyposaŜeniem, słuŜącego do bezprzerwowego zasilania urządzeń teleinformatycznych. 
 

2. Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy niezbędne wyposaŜenie, w tym m.in.: okablowanie, baterie  
z akumulatorami, urządzenia sygnalizacyjne, regały lub szafy konieczne do instalacji baterii, niezbędne 
oprogramowanie zgodnie z ustaloną dla urządzenia specyfikacją i kompletacją. 

 
 

 
II .  Specyfikacja minimalnych parametrów techniczno-uŜytkowych urządzenia: 
 

Dostarczone urządzenie musi posiadać parametry nie gorsze, niŜ wyszczególnione w tabeli: 
 

 
   L.p. 

 

 
Minimalny parametr techniczno-uŜytkowy 

 
 

1. 
Tryb pracy True on line, podwójne przetwarzanie energii 

2. Konstrukcja VFI, klasa SS111 

3. Moc minimalna 60 kVA – jedna obudowa  (1 wkładka od 5 do 20kVA) 

4. 
Konstrukcja zasilacza Modułowa, redundancyjna (moŜliwość prowadzenia naprawy poprzez 
wymianę uszkodzonego modułu UPS bez przerywania rezerwowego zasilania odbiorników  
jak i jego rozbudowę) 

5. Napięcie wejściowe 3x400V/230V -27% +20% 

6. 
Konieczność współpracy z obiektowym agregatem prądotwórczym, posiadanym przez 
Zamawiającego, o mocy 80 kVA 

7. Częstotliwość wejścia 50 Hz 

8. 
 

Sprawność całkowita przy 100% obciąŜeniu nieliniowym, w trybie podwójnego przetwarzania 
95,00% 

9. Napięcie wyjściowe Sinusoidalne, 3x400V/230V 

10. Wejściowy współczynnik mocy 0,96  dla obciąŜenia 25-100% 

11. 
Wewnętrzny statyczny bezprzerwowy by-pass jeden dla wszystkich modułów lub jeden na 
moduł 

12. Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciąŜeniu statycznym maks 1,00% 

13. Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego przy obciąŜeniu liniowym THDu maks 2% 

14. Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi maks 5% 

15. 
Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu komunikacyjnym, automatyczna 
LCD + LED, komunikaty wyświetlane w języku polskim 

16. Czas podtrzymywania 60 minut przy 60kVA obciąŜeniu 

17. Redundancja baterii minimum 2 niezaleŜne ciągi bateryjne   

18. 
Baterie (zamontowane na dostarczonych regałach lub szafach) o Ŝywotności 10 lat, 
bezobsługowe, AGM 
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19. Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii we wszystkich trybach pracy 

20. Temperatura pracy 10oC do 40 oC 

21. Wilgotność względna Max. 95% (bez kondensacji) 

22. Stopień ochrony IP 20 

23. Wymagany dostęp tylko od przodu UPS 

24. 
NiezaleŜny by-pass serwisowy umoŜliwiający bezprzerwowe przełączenie odbiorników 
zasilających UPS-a na zewnętrzną sieć energetyczną, 

25. 
System UPS powinien być wyposaŜony w adapter SNMP i oprogramowania dla wszystkich 
modułów UPS umoŜliwiającego zdalny nadzór 

26. Czas przełączania falownik - baypas - baypas - falownik < 0,3 s 

27. Wymagana gwarancja na urządzenie: minimum 36 miesięcy. 

28. Urządzenie wyposaŜone w wyniesiony panel kontrolno-sygnalizacyjny. 

29. Urządzenie wyposaŜone w wyniesiony wyłącznik przeciwpoŜarowy. 
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Z a łąc zn i k  N r  7  do  S IW Z 

 
 
 

TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO URZĄDZENIA  Z  WYMAGANIAMI ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 

 
 

   L.p. 
 

 
Wymagany minimalny parametr techniczno-uŜytkowy 

 

 
Oferowany parametr 

1. Tryb pracy True on line, podwójne przetwarzanie energii zgodny 

2. Konstrukcja VFI, klasa SS111 zgodny 

3. 
Moc minimalna 60 kVA – jedna obudowa   
(1 wkładka od 5 do 20kVA) …………………………… 

4. 

Konstrukcja zasilacza Modułowa, redundancyjna (moŜliwość 
prowadzenia naprawy poprzez wymianę uszkodzonego modułu 
UPS bez przerywania rezerwowego zasilania odbiorników  
jak i jego rozbudowę) 

zgodny 

5. Napięcie wejściowe 3x400V/230V -27% +20% zgodny 

6. 
Konieczność współpracy z obiektowym agregatem 
prądotwórczym o mocy 80 kVA 

zgodny 

7. Częstotliwość wejścia 50 Hz zgodny 

8. 
Sprawność całkowita przy 100% obciąŜeniu nieliniowym, w 
trybie podwójnego przetwarzania 95,00% 

zgodny 

9. Napięcie wyjściowe Sinusoidalne, 3x400V/230V zgodny 

10. Wejściowy współczynnik mocy 0,96  dla obciąŜenia 25-100% ……………………………. 

11. 
Wewnętrzny statyczny bezprzerwowy by-pass jeden dla 
wszystkich modułów lub jeden na moduł …………………………….. 

12. 
Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciąŜeniu statycznym 
maks 1,00% …………………………….. 

13. 
Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego przy obciąŜeniu 
liniowym THDu maks 2% …………………………….. 

14. Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi maks 5% …………………………….. 

15. 
Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu 
komunikacyjnym, automatyczna LCD + LED, komunikaty 
wyświetlane w języku polskim 

zgodny 

16. Czas podtrzymywania 60 minut przy 60kVA obciąŜeniu zgodny 

17. Redundancja baterii minimum 2 niezaleŜne ciągi bateryjne   …………………………….. 

18. 
Baterie (zamontowane na dostarczonych regałach lub szafach) o 
Ŝywotności 10 lat, bezobsługowe, AGM ……………………………... 

19. 
Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii we wszystkich 
trybach pracy 

zgodny 

20. Temperatura pracy 10oC do 40 oC zgodny 

21. Wilgotność względna Max. 95% (bez kondensacji) zgodny 

22. Stopień ochrony IP 20 zgodny 

23. Wymagany dostęp tylko od przodu UPS zgodny 

24. 
NiezaleŜny by-pass serwisowy umoŜliwiający bezprzerwowe 
przełączenie odbiorników zasilających UPS-a na zewnętrzną sieć 
energetyczną, 

zgodny 

25. System UPS powinien być wyposaŜony w adapter SNMP i zgodny 
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oprogramowania dla wszystkich modułów UPS umoŜliwiającego 
zdalny nadzór 

26. Czas przełączania falownik - baypas - baypas - falownik < 0,3 s zgodny 

27. Gwarancja na urządzenie – minimum 36 m-cy producenta: …….….  m-cy 

28. 
Urządzenie wyposaŜone w wyniesiony panel  
kontrolno-sygnalizacyjny. 

zgodny 

29. 
Urządzenie wyposaŜone w wyniesiony wyłącznik 
przeciwpoŜarowy. 

zgodny 
 
 
 
 
 

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY 

 

    ……………………………………………… 
 


