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L.p.                  Asortyment                            Pytania Odpowiedzi 

1 2                                        3 4 

7 Końcówka listwy 50.18 Czy jednostką miary w tej poz, nie 
powinna być "szt" 

Zamawiający informuje, Ŝe jednostką miary 
jest sztuka. 

8 NaroŜnik wewnętrzny NW50.18 Czy jednostką miary w tej poz. nie 
powinna być "szt" 

Zamawiający informuje, Ŝe jednostką miary 
jest sztuka. 

9 Łuk 200H50 Jaki łuk Inwestor ma na myśli? Czy to ma 
być łuk pionowy? Łuk zewn? Łuk wewn? 
Łuk drabinkowy? 
Ile stopni? 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to łuk 
zewnętrzny do koryta z poz. 12 kąt 90 
stopni. 

11 Korytko KPR 100 H55/2m Czy Inwestor dopuszcza korytko KPR 
100H50/2m poniewaŜ producent nie 
oferuje wysokości H55 

Zamawiający informuje, Ŝe dopuszcza 
koryto 100H50/2 

16 Listwa kablowa z pcv typu KIO 230.60 Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie 
listwy KIO 250x50? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte 
w SIWZ 

17 Listwa kablowa z pcv typu KIO 
19060-1 (KOMPLET) 

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie 
listwy KIO 190x50? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte 
w SIWZ 

18 Listwa pcv LN  15X17 Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie 
listwy LN 16x16? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte 
w SIWZ 

20 Listwa przegrodowa PK Jaką listwę Inwestor ma na myśli? 
O jakich wymiarach? 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to 
przegroda do listwy z poz. 16 i 17 

21 Łącznik kątowy ŁK 50.18 Czy jednostką miary w tej poz, nie 
powinna być "szt" do jakiej listwy ma być 
ten łącznik? Czy Inwestor dopuszcza 
zastosowanie łącznika kątowego 
50x20? 

Zamawiający informuje, Ŝe jednostką miary 
jest sztuka. Zamawiający dopuszcza 
łączniki 50 x 20. Jest to łącznik do listwy z 
poz. 19. 

22 Łęcznik prosty  LP 50.18 Czy jednostką miary w tej poz. nie 
powinna być "szt" do jakiej listwy ma być 
ten łącznik? Czy Inwestor dopuszcza 
zastosowanie łącznika prostego 50x20? 

Zamawiający informuje, Ŝe jednostką miary 
jest sztuka. Zamawiający dopuszcza 
łączniki 50 x 20. Jest to łącznik do listwy z 
poz. 19. 

 



23 Łącznik redukcyjny ŁR50.18/17.15 Czy jednostką miary w tej poz. nie 
powinna być "szt" do jakiej listwy 
ma być ten łącznik? 

Zamawiający informuje, Ŝe jednostką miary jest 
sztuka. Zamawiający dopuszcza łączniki 50 x 20. 
Jest to łącznik do listwy z poz. 18 i 19. 

24 NaroŜnik zewn.50.18 Czy jednostką miary w tej poz. nie 
powinna być "szt" do jakiej listwy ma 
być ten łącznik? Czy Inwestor 
dopuszcza zastosowanie naroŜnika 
zewn. 50x20? 

Zamawiający informuje, Ŝe jednostką miary jest 
sztuka. Zamawiający dopuszcza łączniki 50 x 20. 
Jest to łącznik do listwy z poz. 19 

50 Rura karbowana typu RVKLn-16mm Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie Rury karb. PVC 320N 
16/12? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury karb. 
PVC 320N 16/12. 

53 Rura RVKLn 23 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie Rury karb. PVC320N 
23/18? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury karb. 
PVC 320N 23/18 

54 Rura RVKLn 29 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie Rury karb. PVC 320N 
28/23? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury karb. 
PVC 320N 28/23 

55 Rura RVKLn36 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie Rury karb. PVC 320N 
36/29? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury karb. 
PVC 320N 36/29 

68 Uchwyty do rur U-22 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie uchwytu zamykanego 
UZ? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytu 
zamykanego UZ 

69 Uchwyty j.w. Fi 28 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie uchwytu zamykanego 
UZ? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytu 
zamykanego UZ 

70 Uchwyty j.w.FI 47 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie uchwytu zamykanego 
UZ? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytu 
zamykanego UZ 

71 Uchwyty j.w.FI22 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie uchwytu zamykanego 
UZ? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytu 
zamykanego UZ 

72 Uchwyty pod RVS Fi 18 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie uchwytu zamykanego 
UZ? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytu 
zamykanego UZ 

73 Uchwyty U-28 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie uchwytu zamykanego 
UZ? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytu 
zamykanego UZ 



77 Złączka ZCL21 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie złączki ZCL 20? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie złączki 
ZCL 20 

101 Automat schodowy AS-01 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie automatu ASM-
01? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie automatu 
ASM-01 

102  
 

Przekaźnik zmierzchowy TYP PZ-15 Proszę określić parametry przekaźnika 
bądź podać inny typ gdyŜ podany PZ-
15 nie występuje juŜ na rynku. 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to przekaźnik 
zmierzchowy o  obciąŜeniu 3000 W, prąd 16A, 
wbudowany czujnik 

103 
 
 

Dekiel uniwersalny Co naleŜy rozumieć przez "dekiel 
uniwersalny"? 
 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to dekiel 
uniwersalny do puszki instalacyjnej. 

108 Gniazda bezpiecznikowe ścienne 
zamknięte BIGs 25A 500V E27 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

109 Gniazda bezpiecznikowe ścienne 
zamknięte BiGs 63A 50QV E33 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

110 Gniazda n/t GWN-230PY podwójne styki 
ochronne. 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

111 Gniazda wtykowe n/t IP44 16a 250V,seria 
CEDAR2 , prod.Elda-Eltra   typ GWN-130PY ze 
stykami ochronnymi kołkowymi, białe 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

112 Gniazda wtykowe p/t 10/16A podwójne ze 
stykiem ochron, typ Mega Classic białe 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

113 Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V seria 
Forum typ PM30PF ze stykiem ochr. 
kołkowym, białe 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

114 
 

Gniazda wtykowe p/t lP-20 16A 250V, seria 
Forum typ GWP-230PF podwójne, Styki 
ochronne + ramka 
 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

 
115  

 
Gniazda wtykowe p/t izol.lP44 32A 220/380 
3P+N+Z 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 



116 Gniazdo telefon, pojedyncze 1xRJ12p/t białe typ 
GTP-16F Elda Forum z ramką 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 
 
 
 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

117 Gniazdoj.w. lecz bez ramki Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

118 Gniazdo j,w. pojedyncze z ramką Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

119 Gniazdo komputerowe 2X RJ45 podwójne p/t 
Elda Forum TP GKP -28F bez ramki 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 
 
 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

120 Gniazdo komputerowe RJ 45 pojed p/t typ 
GKP-18F Elda, białe, bez ramki 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

121 Gniazdo p/t GWP-131PF "DATA" 
kodowane, białe bez ramki 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

122 Gniazdo pA IP 44 GWP-132 PF z klapką 
przezroczystą przydymioną 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

123 Gniazdo podwójne z bolcem n/t Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

124 Gniazdo pojedyncze z bolcem n/t Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

125 Gniazdo telefoniczne 2x RJ12 p/t podwójne typ 
GTP-26F Elda, białe ,bez ramki . 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

126 Gniazdo wtykowe p/t 10/16A podwójne ze 
stykiem ochronnym seria HIT produkcji Elda, 
białe 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

127 Gniazdo wtykowe p/t 10/16A podwójne ze 
stykiem ochronnym, seria "BINGO" białe, Elda 
Forum 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

128 Gniazdo wtykowe p/t IP44 16A 250V,seria 
Forum GWP-132PF z klapką w kolorze wyrobu , 
z ramką 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 



129 Gniazdo wtykowe stałe izolacyjne IP44 16A 
230/380V - 3P+N+Z Połam Nakło 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

130 Gong trójtonowy Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

131 Klawisz podwójny kolor biały, mechanizm 
łącznika świecznikowego, typ Moduł 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

132 Klawisz pojedynczy kolor biały, mechanizm 
wyłącznika jednobiegowego, typ Moduł 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

133 
 
Lampka kontrolna   L300 Fael Uz^230 50Hz 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

134 Listwa zaciskowa LZ 2,5 (12-to torowa) Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

135 Listwa zaciskowa LZ 4 (6-cio torowa) Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

136 Łącznik n/t typ WNt-700Y Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

137 Łącznik p/t WPt-2F świecznikowy, biały Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

138 Łącznik p/t WPt-6F zwiemy światło, biały Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

139 Łącznik p/t LIP 5000 F 1-bieg 
świecznikowy 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

140 Łącznik p/t WPt 8B krzyŜowy, biały Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 



141 Łącznik p/t WPt-5H 1-bieg. schodowy Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

142 Łącznik n/t IP 44 16A,16AX 250V, seria 
Cedar2typ WNMOOY 1-biegunowy, Elda 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

143 Łącznik n/t j.w. świecznikowy WNt-500Y Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

144 Łącznik p/t 16AX/250V IP44 typ LIP -
1000F 1-biegunowy 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

145 Łącznik p/t 1-biegunowy Meqa Classic Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

146 Łącznik p/t IP-20 10 WR -1B seria 
Bingo, biały 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

147 Łącznik p/t IP-20 16A 16AX 250 V seria 
Forum typu WPt - 1F, biały 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

148 Łącznik p/t schodowy Mega Classic Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

149 Łącznik p/t świecznikowy Mega Classic Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

150 Łącznik p/t WPt 5B schodowy biały Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

151 
 
Łącznik p/t WPt2B świecznikowy biały 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

 152 Łącznik p/t WPt-5F schodowy biały Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

153 Łącznik p/t WPt-7F zwiemy dzwonek Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

154 Łącznik p/t WPt-8F krzyŜowy biały Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

155 Łącznik p/tWPt-8H krzyŜowy biały Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

156 Łącznik świecznikowy p/t WPt-2H biały Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

157 Łączniki p/t IP-20 10A 10AX 250V WPt-1H 
1-biegunowy seria HIT, biały Elda Forum 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

158 Ogranicznik przepięć ki 0-2 DEHN Ventil 
TNC 255 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 



159 Ogranicznik przepięć ki II DEHN GUARD 
TNS 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

160 Ogranicznik j.w.275FM Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

161 Ogranicznik ki. DEHN bloc/1 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

162 Ogranicznik przepięć ETITEC 275/35 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

163 Ogranicznik przepięć klasy I, typ DEHN 
bloc/3 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

164 Ogranicznik przepięć klasy III typ DEHN 
raii230FML 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
zamienników. 

165 Przekaźnik zmierzchowy TYP PZ-15 Proszę określić parametry przekaźnika 
bądź podać inny typ gdyŜ podany PZ-15 

nie występuje juŜ na rynku. 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to przekaźnik 
zmierzchowy o  obciąŜeniu 3000 W, prąd 16A, 
wbudowany czujnik. 



166 Przekaźnik bistabilny modułowy do montaŜu 
na TH35 20A/230V 50Hz prod, ABB 

Proszę określić parametry 
przekaźnika bądź podać konkretny 
typ. 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to przekaźnik 
bistabilny modułowy o parametrach: 230V 16A TH 
35. 

170 Czujka ruchu Uz=230V, Jaki kąt powinna mieć czujka? Zamawiający informuje, Ŝe czujka powinna mieć kąt 
360 stopni.  

175 Przycisk dzwonkowy hermetyczny LIP 
1020F 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników. 

177 Przycisk WPt-6F Forum Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników. 

178 Przycisk zwierno-rozwierny p/t Berker, 
mechanizm +klawisz ••-ramka, biały 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników. 

179 Puszka j.w. 75x75 JP42 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

180 Puszka j.w. 65x105 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

181 Puszka j.w. 140x140 JP-42 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

182 Puszka j.w. 85x105JP-42 
Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

183 Puszka j.w. 95x115 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

184 Puszka j.w. FI70 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

185 Puszka j.w. P047 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

186 Puszka jw. 140x140 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

187 Puszka końcowa p/t do ścian gipsowych 
FI60 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 



188 Puszka n/t krzyŜowe Al. i Cu 10-25 mm2Z pcw 
4 zaciskowa do rur PO-28 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

189 Puszka odgałęźna n/t z pcw 380V JP20 PO 
75x75 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

190 Puszka PK 60mm dla osprzętu 
mocowanego na wkrety_ 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

191 Puszka j.w.  PO70 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

192 Puszka j.w. PO 37 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

193 Puszki FI 80 P/T Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

194 Puszki instalacyjne z tworzywa 
sztucznego odgaięźne p/t z pokrywa PO 
60 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

195 Puszki PO 75x75 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

196 Puszki PO105X105 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

197 Ramka RU 11 F Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

198 Ramka RU11F pojedyncza Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 

199 Ramka RU21F Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników 
pod warunkiem kompatybilności ramek z 
wyłącznikami i gniazdami wymienionymi wcześniej. 



200 Ramka RU31F Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników pod 
warunkiem kompatybilności ramek z wyłącznikami i 
gniazdami wymienionymi wcześniej. 

212 Wkładka j.w,   80A O jaki typ wkładki chodzi? Zamawiający informuje, Ŝe jest to wkładka typu WF1. 

284 Wyłącznik siłowy 63 A Proszę o podanie więcej parametrów Zamawiający informuje, Ŝe jest to łącznik krzywkowy 63A 
w obudowie 0-1 (załącz-wyłącz). 

294 Taśma izolacyjna Proszę o podanie wymiarów taśmy 
izolacyjnej. 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to taśma izolacyjna o 
wymiarach: 0,15 mm x 19 mm x 2000 mm. 

295 Rozłącznik mocy DPX Proszę o podanie parametrów 
rozłącznika (typ, arnperarz, ilość 
pól) 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to rozłącznik DPX 630, 
4P, 630A. 

296 Modułowy blok listew rozdzielczych Proszę o sprecyzowanie konkretneqo 
typu. 
 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to modułowy blok listew 
rozdzielczych czterobiegunowy 40A (np. BR 4-13). 

297 Szyny grzebieniowe Proszę podać ile fazowa i ile 
modułowa powinna być szyna? 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to szyna 3-fazowa 54-
modułowa. 

298 Gniazdo 230V "DATA" Elda Forum GWP 
133KF 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników pod 
warunkiem kompatybilności z osprzętem podanym 
wcześniej. Wypisany w zestawieniu osprzęt (gniazda i 
wyłączniki montowany będzie w korytarzach kablowych). 

306 Zacisk końcowy Proszę podać konkretny typ. Zamawiający informuje, ze jest to uchwyt warkocza 
4x25x50 końcowy. 

308 Statecznik Tridonic PC PRO 2x32/42 
FSM b101 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

309 Statecznik Tridonic PC PRO 32 TCT 
A111 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie zamienników? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.  

310 Słup stylowy z wnęką typu ROSA Proszę podać konkretny typ 
słupa, wymiary, materiał 
wykonania, 

Zamawiający informuje, ze jest to słup stalowy z wnęką, 
wys. 6m z fundamentem. 

314 Uziom prętowy 4m /GALMAR/ Proszę podać z czego wykonany 
ma być uziom prętowy i średnicę 
pręta. 

Zamawiający informuje, ze jest to uziom stalowy, o 
średnicy 17,2 mm. 

315 Studnia kablowa telefoniczna Proszę podać konkretny typ studni, 
wykonanie. Czy studnia ma być z 
pokrywą czy bez? 

Zamawiający informuje, ze jest to studnia SK-1 z 
pokrywą.  

 
 



Formularz Cenowy -  zał ącznik  nr 5 a  do SIWZ – pytania i odpowiedzi 
 
 

Lp. 

 
 

Asortyment 

  

Pytanie 

  

Odpowiedzi 
1    

10 Kable sygnalizacyjne z Ŝyłami Cu w izolacji i 
powłoce polwinitowej typu YKSY -0,6/1 kV 2x1,5 
mm2 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie kabla typu YKY? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ  
 

11 Kabel YKSY 3x1,5 mm2 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie kabla typu YKY? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ  
 

12 Kabel YKSY 7X1,5 mm2 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie kabla typu YKY? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ  
 

13 Kabel YKSY 4x1,5 mm2 Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie kabla typu 
YKY? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ  
 

 
14 

  Kabel YKSY 5x1,5 mm2 

Czy zamawiający dopuszcza 
zastosowanie kabla typu YKY? 
 
 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ  
 
 
 
 115 Koszulka fi 10  Czy Zamawiającemu chodzi o 

koszulkę termokurczliwą , śr. 
zewn fi 10? 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to koszulka 
termokurczliwa fi 10 

116  
Koszulka fi 8  

 
Czy Zamawiającemu chodzi o 
koszulkę termokurczliwą , śr. 
zewn fi 8? 

Zamawiający informuje, Ŝe jest to koszulka 
termokurczliwa fi 8 





 


