Warszawa, dnia~4.10.2013r.

Wydzial Zamoéwieri Publicznych
Komendy Stolecznej Policji

dotyezy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego na ,,Dostawa i montaz
klimatyzatorow dla potrzeb KSP” numer postepowania WZP-3965/13/147/AG

Wydzial Zamoéwieri Publicznych KSP, dzialajac w imieniu Zamawiajacego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
informuje o tresci zadanych przez Wykonawcow pytan i udzielonych przez Zamawiajacego wyjasnieniach:

Pytanie Wykonawcy nr 1: Proponowane przez Paristwo klimatyzatory o mocach 3,9kW, 4,5kW, 5, 2kW, 8,0kW, i
7,1 kW, nie sq aktualnie dostepne na rynku z wzgledu na zakres temperatur pracy grzania -15 do 50 oraz
chlodzenia -15 do 50.

Czy istnieje mozliwosé zmiany zakreséw temperatur pracy dla klimatyzatoréow wyzej wymienionych mocach.
Pytanie Wykonawcy nr 2: Na polskim rynku nie ma urzqdzen charakteryzujqcych si¢ zakresem temperatur pracy
-15 do +50 st. C (chlodzenie) i -15 do +50 st. C (grzanie). Obecnie produkowane urzqdzenia typu Sciennego,
posiadajqce S-letniq gwarancje posiadajq nastepujqcy zakres temperatur pracy: -10 do +43 st. C (chlodzenie),
-15 do +24 st. C (grzanie). Czy Zamawiajqcy dopuszcza urzqdzenia o takim zakresie temperatur pracy?

Pytanie Wykonawcy nr 3: Obecnie produkowane urzqdzenia, odpowiadajqce klimatyzatorom typu Sciennego o
mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 3,9 kW, posiadajq moc chlodniczq réwna 3,4 kW, za$ moc
grzewczq 3,9 kW. Czy Zamawiajqcy dopuszeza urzqdzenia o takich parametrach?

Pytanie Wykonawcey nr 4: Obecnie produkowane wurzqdzenia, odpowiadajqce klimatyzatorom typu
przysufitowo/ przypodiogowego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 7,1 kW, posiadajq moc
chlodniczq rownq 6,8 kW, zas moc grzewczq 8,0 kW. Czy Zamawiajqcy dopuszcza urzqdzenia o lakich
parametrach?

Pytanie Wykonawcy nr 5: Czy w zwiqzku z brakiem na rynku urzqdzen spelniajqcych wymagania SIWZ w
zakresie wymiaréw i wagi urzqdzen, Zamawiajqcy dopusci urzqdzenia o wymiarach i wadze podanych ponizej:

*  Klimatyzator typu Sciennego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 3,9 kW:
maksymalne wymiary jednostki wewnetrznej 268x840x203 mm, maksymalne wymiary jednostki
zewnetrzne] 535x663x293.

*  Klimatyzator typu Sciennego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 4,5 kW:
maksymalne wymiary jednostki wewnetrznej 320x998x238 mm, waga jednostki wewnetrznej
14,0 kg, waga jednostki zewnetrznej 41,0 kg.

* Klimatyzator typu Sciennego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 5,2 kW:
maksymalne wymiary jednostki wewnetrznej 320x998x238 mm, waga jednostki wewnetrznej
14,0 kg, waga jednostki zewnetrznej 41,0 kg.

*  Klimatyzator typu Sciennego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 8,0 kW:
maksymalne wymiary jednostki wewnetrznej 320x998x238 mm. Klimatyzator typu kasetonowego
o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 5,2 kW: maksymalne wymiary jednostki
zewnetrznej 578x790x300 mm.

*  Klimatyzator typu przysufitowo/ przypodlogowego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej
niz 7,1 kW: waga jednostki wewnetrznej 27 kg.
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Pytanie Wykonawcy nr 6: Czy w zalqczniku nr 10 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia, nie jest blednie
zapisana moc nominalna chlodzenia nie mniejsza niz 3,9 kW ( piec¢ sztuk klimatyzatoréw), jezeli moc max
chlodzenia wynosi 3,9 kW?. To samo odnosi sie do do mocy nominalnej podanej jako 4,5 kW( dwadziescia szes¢
sztuk) przy max wynoszqcej 5,0 kW.

OdpowiedZz na pytanie: 1, 2, 3, 4, 5, 6: Zamawiajacy podtrzymuje tre$¢ udzielonych odpowiedzi

zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajacego w dniu 18.10.2013r.

Tres¢ udzielonych odpowiedzi nalezy traktowac wigzaco dla Stron.
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