Warszawa, 14.11.2013 r.

Wydzial Zamoéwien Publicznych
Komendy Stolecznej Policji

wzp -ASAU | WdY 3

dotyczy: post¢gpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie Systemu Alarmu
Pozarowego oraz wykonanie Przeciwpozarowego Wylgcznika Pradu w siedzibie Komendy
Stolecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie (kod: 00-150)” WZP — 4434/13/165/IR

Wydzial Zaméwien Publicznych KSP, dzialajac w imieniu Zamawiajacego, zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),
uprzejmie informuje o tresci pytan zadanych przez Wykonawcéw i udzielonych przez Zamawiajacego
odpowiedziach:

Pytanie nr 1

W rozdziale II pkt 4c SIWZ jest opisane zastosowanie materialéw rownowaznych,

. Roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia powinny byé wykonane z uzyciem materiatéw i urzqdzen
lub ich odpowiednikéw o parametrach réwnowaznych, spetniajqcych wymogi funkcjonalne I techniczne
wskazane w Zalgczniku nr 1 do SIWZ oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.
U. nr 92 poz. 881 ze zm.)."

W/w opis jest niezgodny z art. 29, ust,2 ustawy Pzp o zasadzie rownego traktowania i zasadzie zachowania
uczciwej konkurencji. Materialy i wyroby posiadaja szereg istotnych cech i wlasciwosci. Gdyby wszystkie
mialy by¢ spelnione, zaproponowany produkt musialby posiada¢ Identyczne cechy, co podwaza sens
dopuszczenia materialow rownowaznych. Dopuszczajac produkt rGwnowazny, Zamawiajacy powinien okreslic
kryteria rownowaznosci w celu umozliwienia wykonawcom zlozenia waznej oferty oraz zachowania zasady
rownego traktowania wykonawcow i zasady uczciwej konkurencji, Jednoczesnie nieuprawnione jest dziatanie
zamawiajacego, ktory z jednej strony dopuszcza produkt réwnowazny, a z drugiej strony nie precyzuje
wymagan, ktore sg dla niego istotne i w wyniku oceny odrzuca oferty, w ktérych zaproponowano produkt Inny
niz wskazany w tresci SIWZ. Dopuszczenie w SIWZ rozwiazania rownowaznego nie moze oznaczaé, Ze inne
zaproponowane w ramach tej rownowaznosci urzadzenie ma spelnia¢ wszystkie parametry konkretnego
urzadzenia okreslonego producenta. Takie rozumienie rownowaznosci naruszaloby zasadg rownego traktowania
wykonawcow i zasad¢ uczeciwej konkurencji (np. wyrok KIO sygn. akt: KIO U2P 585/09., sygn. akt KIO/UZP
1531/09),

W zwiazku z powyzszy zwracamy si¢ z prosba o dokladne okreélenie jakic parametry proponowanych urzadzen
bedziecie Panistwo bra¢ pod uwagge podczas oceny rownowaznos$ci systemu sygnalizacji pozaru.

Pytanie nr 2
Jakie funkcje i parametry musi spelniaé¢ system réwnowazny do zaprojektowanego?

Prosz¢ o okreslenie gléwnych funkcjonalno$ci i parametrow, gdyz dokumentacja ,opis przedmiotu
zamOwienia® jest bardzo szczegélowa i poza zaprojektowanym systemem inny system nie spetni wszystkich
opisanych w niej funkcjonalnosci i parametrow technicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 1 i nr 2

Zamawiajacy opisal przedmiot zaméwienia w zalgczniku nr 1 do SIWZ, tj: dokumentacji projektowej dla
budowy systemu SAP w oparciu o urzadzenia Schrack Seconet. Z uwagi na zréznicowang funkcjg¢ pomieszczen
objetych planowanym do realizacji w ramach niniejszego postgpowania systemem SAP Zamawiajacy podaje
parametry techniczne dla oceny rOwnowaznos$ci n/w urzadzen:

czujek

- napigcie pracy 12do 22V

- prad dozorowania 60 do 120 pA

- zakres temperaturowy -25° do 55°

- wilgotnos¢ do 95%

- prad alarmowania 0,5 do 20 mA

moduléw sterujgcych

- napiecie pracy 12 do 30V
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- pobér pradu w stanie dozorowania od 160 pA
- izolator zwaré zintegrowany

centrala

- minimum dwie linie dozorowe

- wewngetrzna drukarka z zasilaniem awaryjnym
- pamig¢ zdarzen minimum 500

- interfejs szeregowy

- ciagla kontrola sprawnosci linii dozorowych.

Pytanie nr 3
Czy w pozostatych budynkach o ktérych mowa w projekcie SSP sg juz zainstalowane systemy SAP oraz czy

systemy te sa tego samego producenta. Prosimy réwniez o podanie marek i typoéw sprzgtu zastosowanych
w innych budynkach.

OdpowiedZ na pytanie nr 3

Zamawiajacy informuje, ze w chwili obecnej wykonywany jest system SAP POLON 4100 w wydzielonej
czesei budynku ,,Nowy Patac”, siedziby Komendy Stolecznej Policji Warszawa, ul. Nowolipie 2.

Budowa Systemu SAP, bedaca przedmiotem niniejszego postepowania bedzie realizowana tylko w czesci
pomieszczen budynku ,,Nowego Palacu™.

Pytanie nr 4
Czy w obiektach istnieje centrum obslugi systemoéw SAP i w jaki sposob odbywa si¢ monitoring budynkow

(np.: wizualizacja komputerowa)?
OdpowiedZ na pytanie nr 4
Zamawiajacy informuje, ze w obiekcie siedziby KSP nie istnieje centrum obstugi SAP.

Pytanie nr 5

Czy inwestor wymaga pracy sieciowej central pozarowych?

OdpowiedZ na pytanie nr 5

Zamawiajacy informuje, Ze Komenda Stoleczna Policji nie wymaga pracy sieciowej od bedacych w realizacji
systemow SAP.

Pytanie nr 6
W zwiazku z zapisem w projekcie ,.Projektowane Sygnalizatory akustyczne nalezy instalowa¢ w budynku

Nowego Patacu KSP w przypadku, gdy nie bedzie przewidziany w najblizszym czasie montaz Dzwiekowego
Systemu Ostrzegawczego DSO. Systemy te nie mogg pracowac jednoczesnie oraz ich instalacja generuje
znaczne Koszty. Celowos¢ montazu mozna ustali¢ z projektantem i Inwestorem przed rozpoczgciem wykonania
instalacji SAP”, prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy przewiduje montaz Dzwigckowego Systemu
Ostrzegawczego DSO ?

Odpowied? na pytanie nr 6

Zamawiajacy informuje, ze w najblizszym czasie w siedzibie Komendy Stotecznej Policji Nowy Patac
Warszawa, ul.Nowolipie 2 nie bedzie instalowany Dzwigkowy System Ostrzegawczy.

Pytanie nr 7
Zgodnie z informacja zawarta w projekcie w systemie SAP Integraf IP MXF B5 przewidziano dwie linie

sygnalizatorow akustycznych. Prosimy o precyzyjng informacj¢, do ktérych wyjsé centrali SSAP nalezy
wiaczy¢ w/w linie sygnalizatoréw akustycznych.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajacy informuje, Zze Centrala SAP Integraf MXF B5 posiada karte B5 — BAF. Karta ta ma dwa wyjscia
nadzorowane i tu nalezy wpia¢ obydwie linie sygnalizatorow akustycznych.

Zmiany do SIWZ nalezy traktowa¢ wigzaco dla Stron.
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