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Zakres przegladéw gwarancyjnych Zatgcznik nr 1 do umowy

Zakres czynnosci przegladu gwarancyjnego wentylatorow dachowych. '
Sprawdzenie stanu czystosci, urzadzenia, stanu zabrudzenia filtra (jesli jest zastosowany), stan
oston i ewentualne czyszczenie urzadzenia.

Sprawdzenie czy urzadzenie jest stabilne, nie nosi oznak uszkodzenia, struktura jest
kompletna, a czgsci ruchome moga poruszacd sie swobodnie.

Sprawdzenie czy nie ma zadnych ciat obcych oraz luznych elementéw wewnatrz urzadzenia.
Sprawdzenie czy fozyska nie posiadaja luzow oraz czy obracanie waltem nie powoduje ich
zbyt glo$nej pracy. '
Sprawdzenie stanu elementéw ztacznych (czy elementy ztgczne wentylatora sg odpowiednio
dokrecone), stanu powtoki (czy nie wystepuje korozja), czy przewody elektryczne nie sg
uszkodzone.

Sprawdzenie dzialania i nastaw aparatury zabezpieczajacej, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenie kondensatora w wentylatorach zasilanych jednofazowo (czy obudowa nie jest
uszkodzona, wgnieciona)

Sprawdzenie opornosci izolacji silnika elektrycznego.




